
Поз. Наименование Кол. Масса

ед. кг

Масса рабочего

оборудования, кг

1 Блок станции ААМР20 1 1330 19025

2 Вентмодуль ААМР20 1 85

3 Шкаф управления

ААМР20

1 35

1.Точка подключения силового кабеля - ШУ.

2. При наличии наземного контейнера оборудование вентмодуля и ШУ размещать в контейнере.

3. Высота установки вентмодуля над уровнем земли от 500 до 600 мм.

4. Патрубок офп B 50 изготавливается только при наличии станции дообеззараживания АВС.

5. Варианты возможного изменения расположения патрубков входа СВ.
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